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課題の説明および施工上の注意（第 63 回技能五輪全国大会電工職種競技課題） 

 

課題の説明および施工上の注意（本紙）および競技職種限定規則にしたがって競技を行うこと。 

標準時間 5 時間，打切り時間 5 時間 20 分とする。 

 

全 般 

電源供給用コンセント(E)および(F)への結線は別紙 1 にしたがうこと。 

 

動力設備配線工事 

競技当日に公表される指示にしたがって動力設備配線工事を行うこと。 
 

照明コンセント設備配線工事 

競技当日に公表される指示にしたがって照明・コンセント設備配線工事を行うこと。 

 

競技当日進行表 

① 集合    8 時 00 分 

② 説明・工具展開  8 時 00 分～ 8 時 29 分 

③ 競技時間（午前）  8 時 30 分～11 時 30 分 

④ 昼食時間  11 時 30 分～12 時 29 分 

⑤ 競技時間（午後） 12 時 30 分～14 時 50 分 

⑥ 作品公開  15 時 00 分～15 時 30 分 

（以上） 

2025.09.17 再公表 
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競技課題図　　　凡例

〈 特記事項 〉
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第６３回技能五輪全国大会 電工職種 競技課題

図に示す配線工事を与えられた材料を使って行いなさい　(標準時間：5時間，打切り時間：5時間20分)
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電源表示

２

は支給材料の番号を表す。

は持参材料の番号を表す。

100 100 100 150 250100



別紙1

電源供給用コンセント施工詳細図

・接地線Ｅの配線は100Ｖと200Ｖとを別々にすること。　
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単相２線　100Ｖ用

Ｌ１（赤）

Ｌ２（白）

Ｅ（緑）

Ｌ３（青）

(E)

Ｌ（黒）

Ｅ（緑）

Ｎ（白）

(F)

三相３線　200Ｖ用


